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Sprawozdanie z badan nr : LSW/600/UZ63/2016 sprawozdania:
* nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki 22 styez eri 2016
Egz. /} / (a

Probka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ63/2016

Data rejestracji: 2016-01-19

Ocena stanu: brak uwag

Pobierajgcy: Laboratorium Badania Wéd PSSE Plock
Nazwa : GMINA SANNIKI
Adres: 09-540 Sanniki, Warszawska 169

Miejsce/adres pobrania probki:  Sanniki, ul. Lotnikéw

Punkt poboru probki: Stacja Uzdatniania Wody - hydrofornia po uzdatnieniu
Pochodzenie prébki wodocigg publiczny Sanniki

Data pobrania probki: 2016-01-19

Data rozpoczecia badari: 2016-01-19

Data zakoriczenia badani fizykochemicznych: 2016-01-19
Data zakoriczenia badari mikrobiologicznych: 2016-01-22

Odstepstwa od badan i badania brak
niezgodne 7 wymaganiami
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Zalgeznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VIl z dn.24.01.2011 Po wypetnieniu informacje chronione
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* 4 *
Sprawozdanie z badan nr : LSW/600/UZ63/2016
* _nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym probki _—
Wyniki badar fizykochemicznych
- Najwyzsza
Lp Nazwa oznaczenia’  Jednostka Hommalprovedira Wynik dopuszczalng
badawcza L FEE
zawartosé
! Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 8+2 (pH=7,6 -
pomiar po filtracji
probki)
2 Metnosé (4) NTU PN-EN ISO 7027: 2003 0,91+0,15 1
3 Stezenie jonow wodoru (pH) (A) - PN-EN ISO 10523:2012 7,2+0,1 6,5-9,5
4 Przewodno$é w temp. 25 °C (4)  pS/cm PN-EN/27888:1999 1554+19 2500
5 Zapach (N/4) = LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akceptowalny akceptowalny
6 Smak (N/4) - LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akceptowalny akceptowalny
7 Amonowy jon (4) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 0,11+0,01 05
Osoba autoryzujgca wyniki badan fizykochemicznych mgr Barbara Ujas 55 (,Lla/:}
Wyniki badan mikrobiologicznych
: Najwyzsza
Nazwa oznaczenia® Norma/ procedura Wynik ™" dopz{szzzalna
Lp badawcza en
zawartosc
I Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22 +/- PN-EN 6222:2004 0 (nie wykryto) ---
2°C po 72hw 1 ml (4), jtk
2 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto) 0
3 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie M(ykryto) 0

Osoba autoryzujqca wyniki badar: mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski

“a (A) - oznaczenie wykonywane metods akredytowana; (N/A) - oznaczenie wykon:
%
" Wynik badania podawany jest z niepewnoécia rozszerzong przy poziomie ufnosci 959

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jako$ci wody prz
(Dz.U. Nr 61 poz. 417) z péZniejszymi zmianami

Wyniki badania odnoszq sie wylqcznie do badanej probki

Sprawozdanie z badari nie moze by¢ kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w calosci
Reklamacje mozna skladaé w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
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Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotariski
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Data
. sporzgdzenia
Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/UZ66/2016 sprawozdania:
*ur sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki 22 styczeri 2016

.

Prébha;
(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ66/2016

Data rejestracji: 2016-01-19

Ocena stanu: brak uwag

Pobierajgcy: Laboratorium Badania Wéd PSSE Plock
Zleceniodawca:

Nazwa : GMINA SANNIKI
Adres: 09-540 Sanniki, Warszawska 169

Opis prébki wg protokotu pobrania nr: HKL/UZ 17/16
Miejsce/adres pobrania prébki: ~ Osmolin, ul. Sannicka 2

Punkt poboru probki: Szkota Podstawowa - kran w kuchni
Pochodzenie probki wodocigg publiczny Lubikéw

Data pobrania prébki: 2016-01-19

Data rozpoczecia badan: 2016-01-19

Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2016-01-19
Data zakonczenia badari mikrobiologicznych: 2016-01-22

Odstepstwa od badan i badania brak
niezgodne z wymaganiami
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Sprawozdame z badari nr’ : LSW/600/U266/201 6
* nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjinym probki )
Wyniki badan fizykochemicznych
- Najwyzsza
Lp Nazwa oznaczenia”  Jednostka Mormlgonesns Wynik dopuszczalng
badawcza e
zawartos¢
1 Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 7+2 (pH=7,9 -
pomiar po filtracji
probki)
2 Metnosé (4) NTU PN-EN ISO 7027: 2003 0,83+0,13 1
3 Stezenie jonéw wodoru (pH) (4)  -- PN-EN ISO 10523:2012 7,5+0,1 6,5-9,5
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4)  uS/em PN-EN/27888:1999 490+6 2500
5 Zapach (N/4) - LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akeeptowalny akceptowalny
6 Smak (N/4) s LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akceptowalny akceptowalny
7 Amonowy jon (4) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 0,07+0,01 05
Osoba autoryzujqca wyniki bada# fizykochemicznych mgr Barbara Ujas gv (/(/{‘ 2/
Wyniki badari mikrobiologicznych
Najwyzsza
7 Nazwa oznaczenia” Norma/ procedura Wynik ™" dopujslgzaln a
D badawcza LR
zawartosc
1 Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22 +/- PN-EN 6222:2004 0 (nie wykryto) -
2°Cpo 72hw 1 ml (4), jtk
2 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto) 0
3 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie W[cryto) 0
Osoba autoryzujqca wyniki badar mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski % Besa?
- (A) - oznaczenie wykonywane metoda akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywang met ieakredytowang

® Wynik badania podawany jest z niepewnoscia rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspOlczynniku rozszerzenia k=2
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci wody przezijaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. Nr 61 poz. 417) z p6zniejszymi zmianami

Wyniki badania odnoszq sie wylgcznie do badanej probki
Sprawozdanie z badar nie moze by¢ kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w calosci
Reklamacje mozna skladaé w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z bada

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotariski
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Tel/fax: (24) 367-26-34 BADANIA
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! Data
. sporzqdzenia
Sprawozdanie z badan nr : LSW/600/UZ65/2016 sprawozdania:
*nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym probki 22 styczen 2016
Egz. 4 / a

Probla:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ65/2016

Data rejestracji: 2016-01-19

Ocena stanu: brak uwag

Pobierajgcy: Laboratorium Badania Wéd PSSE Plock
Zleceniodawca:
Nazwa : GMINA SANNIKI
Adres: 09-540 Sanniki, Warszawska 169

Miejsce/adres pobrania probki:  Lubikow,

Punkt poboru probki: Hydrofornia - woda surowa - kran w hydroforni
Pochodzenie prébki wodociqg publiczny Lubikéw

Data pobrania probki: 2016-01-19

Data rozpoczecia badan: 2016-01-19

Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2016-01-19
Data zakonczenia badan mikrobiologicznych: 2016-01-22

Odstepstwa od badari i badania brak
niezgodne 7 wymaganiami

Zalgcznik do LSW/5.8-1-0

Wydanie VII z dn.24.01.2011 Po wypelnieniu informacje chronione
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Sprawozdanie z badari nr : LSW/600/UZ65/2016
*nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym probki T, .

Wyniki badan fizykochemicznych
Lp Nazwa oznaczenia Jednostka Normalprocedura Wynik"
badawcza
I Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 1842 (pH=7,8 pomiar po
filtracji probki)
2 Metnos$é (4) NTU PN-EN ISO 7027: 2003 2,22+0,36
3 Stezenie jondw wodoru (pH) (4) = PN-EN ISO 10523:2012 7,4+0,1
4 Przewodno$é w temp. 25 °C (4) uS/em PN-EN/27888:1999 495+6
5 Zapach (N/4) - LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akceptowalny
6 Smak (N/A) - LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akceptowalny
7 Amonowy jon (4) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 0,10+0,01
Osoba autoryzujgea wyniki badat: fizykochemicznych mgr Barbara Ujas Qy (,(,;C&O
Wyniki badari mikrobiologicznych
Lp Nazwa oznaczenia " Norma/ procedura Wynik "
badawcza
1 Ogdélna liczba mikroorganizméw w 22 +/- 2°C po 72h PN-EN 6222:2004 0 (nie wykryto)
w lml(A), jtk

2 Liczba bakterii grupy coliw 100 mi (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto)

3 Liczba bakterii E. coli w 100 mi (4), jtk PN-EN IS0 9308-1:2014

/\ 0 (nie wykryto)

Osoba autoryzujgea wyniki badat mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski g ; LA

* - (A) - oznaczenie wykonywane metoda akredytowang; (N/A) - oznaczenie wykonywane metoda ficakrsdytowana
** _ Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki badania odnoszq sig wylqcznie do

badanej probki Sprawozdanie z badar nie moze by¢ kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w calosci

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotaniski
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Zatgcznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VII z dn.24.01.2011 Po wypetnieniu informacje chronione

s



OL PSSE Ploc_k_ LS W_/5—8;] -3 Sprawazdanie z badar wody ) _ Strona 1
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA e
W PEOCKU PCA

Laboratorium Badania Wéd

09-402 Plock ul Kolegialna 20

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

©

Tel/fax: (24) 367-26-34 RATATA
adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl AB 630
www.plock.psse.waw.pl
Data
. sporzqdzenia
Sprawozdanie 7 badan nr : LSW/600/UZ64/2016 sprawozdania:
*ar sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym prébki 22 styczen 2016
Egz. [ / @

Probka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ64/2016

Data rejestracji: 2016-01-19

Ocena stanu: brak uwag

Pobierajgcy: Laboratorium Badania Wéd PSSE Plock
Zleceniodawca:
Nazwa : GMINA SANNIKI
Adres: ' 09-540 Sanniki, Warszawska 169

Opis probki wg protokotu pobrania nr: HKL/UZ 16/16

Miejsce/adres pobrania prébki: — Sanniki, ul. Wolczyriska 75

Punkt poboru probki: Przedszkole Samorzgdowe - kran w kuchni
Pochodzenie prébki - wodocigg publiczny Sanniki

Data pobrania probki: 2016-01-19

Data rozpoczecia badan: 2016-01-19

Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2016-01-19
Data zakonczenia badari mikrobiologicznych: 2016-01-22

Odstepstwa od badan i badania brak
niezgodne z wymaganiami '
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Zatgcznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VII z dn.24.01.2011
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Po wypetnieniu informacje chronione
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Sprawozdanie 7 badari nr’ : LSW/600/UZ64/2016

* nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryinym probki

Wyniki badan fizykochemicznych

. Najwyisza
Lp Nazwa oznaczenia™  Jednostka Norma procedirg Wynik dopuszczalng
badawcza et
zawarto$¢
1 Barwa (4) mg/l Pt PN-EN ISO 7887: 2012 <3(pH=7,5 -
pomiar po filtracji
probki)
2 Metnos$é (A) NTU PN-EN ISO 7027: 2003 <0,20 1
3 Stezenie jonéw wodoru (pH) (A) - PN-EN ISO 10523:2012 7,1+0,1 6,5-9.5
4 Przewodnosé w temp. 25 °C (4)  puS/em PN-EN/27888:1999 153718 2500
5 Zapach (N/A) - LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akceptowalny akceptowalny
6 Smak (N/A) = LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011 akceptowalny akceptowalny
7 Amonowy jon (4) mg/l PN-ISO 7150-1: 2002 0,19+0,02 05
Osoba autoryzujgea wyniki badat fizykochemicznych mgr Barbara Ujas 1% (,(/{’(}Va
Wyniki badan mikrobiologicznych
Najwyzsza
r Nazwa oznaczenia” Norma/ procedura Wynik ™ dop;;%}zaln i
D badawcza Tnn
zawartosc
1 QOgélna liczba mikroorganizméw w 22 +/- PN-EN 6222:2004 0 (nie wykryto) --
2°C po 72h w I mi (A), jtk
2 Liczba baktefii grupy coliw 100 ml (A), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto) 0
3 Liczba bakterii E. coli w 100 ml (4), jtk PN-EN ISO 9308-1:2014 0 (nie wykryto) 0

/_\
Osoba autoryzujgca wyniki badar mikrobiologicznych: mgr Tomasz Szpotariski S & b

: - (A) - oznaczenie wykonywane metod akredytowana; (N/A) - oznaczenie wykonywane metotla nieakredytowang
. Wynik badania podawany jest z niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% wspo6tczynniku rozszerzenia k=2

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 61 poz. 417) z p6Zniejszymi zmianami

Wyniki badania odnoszq sig wylgcznie do badanej probki
Sprawozdanie z badan nie moze by¢ kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, Jjak tylko w calosci
Reklamacje mozna skladaé w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan

Zatwierdzajgcy: mgr Tomasz Szpotanski
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Zalgcznik do LSW/5.8-1-0 Wydanie VII z dn.24.01.2011 Po wypeinieniu informacje chronione v



